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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 491/2021-W-1

Zleceniodawca:
Urzad Gminy Swinice Warckie
ul. Szkolna 1
99-140 Swinice Warckie

Prébka pobrana przez:
Zleceniobiorce
Prébkobiorca: Jerzy Kaminski

Adres pobrania prébki:
Wodociag Piaski

Miejsce pobrania prébki:
SUW Piaski ~ studnia nr 1 - kran czerpalny

Metoda pobrania prébki:
PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj prébki:
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi - woda przed uzdatnianiem
Prébka jednorazowa

Stan prébki:

Bez uwag
Data pobrania prébki:
08.03.2021r.
Data rozpoczecia badan:
08.03.2021r.
Data zakoniczenia badan:
10.03.2021r.

Laboratorium posiada zgode Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie analiz
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK.9022.24.41.2020.A8 z dnia 31.12.2020r.
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Sprawozdanie z badar zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nicaxredytowanych Wyniki badan analitycznych odnosza sie wytacznie do badanyzh probek. Ze wzgledu na
charakler probek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemne) zgody .EKO-SERWIS" Sprawozdanie z badan wraz z wynikami nie maze byc powielane inacze) jak
tylko w catosci. Klient ma prawo ztozyé reklamacje na pismie w terminie 14 dni od otrzymania Sprawozdania z badad, Laboratorium nie ponosi ndpawiedziatnosct za pobranie, transport  czystosc
pojemnikévsw przypadku probki pobrane)i dostarczonej przez Klienla.
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Wyniki badan

Lp.

Jednostka

Rodzaj oznaczenia oznaczenia

Procedury badawcze Wynik Niepewno$¢?

1.

pH
Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012 7.2 +0,1

Przewodnosc¢ elektryczna uSlem

wiasciwa 0
Metoda konduktometryczna w25°C

PN-EN 27888:1999 434 4%

Amonowy jon

mg/l
Metoda spektrofotometryczna g

PN-1SO 7150-1:2002 0,53 29%

Azotany
Metoda chromatografii jonowej mg/|
(IC)

PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 0,48 15%

Azotyny

mg/|
Metoda spektrofotometryczna 9

PN-EN 26777:1999 <0,023 -

Mangan
Metoda absorpcyjnej spektrometrii gt
atomowej z atomizacjg

_ | elektrochemiczng (ETAAS)

PN-EN ISO 15586:2005 53,6 27%

Zelazo

Hg/l
Metoda spektrofotometryczna

PN-1SO 6332:2001+Ap1:2016 2622 18%

Chlorki
Metoda chromatografii jonowej mg/l
(1)

PN-EN 1SO 10304-1:2009 +AC:2012 83 14%

9.

Siarczany
Metoda chromatografii jonowej mg/l
(1)

PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC:2012 2,0 14%

Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej dolnej granicy zakresu oznaczalnoéci

2Przy wynikach pomiaru podano niepewnoé¢. Niepewnoé¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobiefistwa, przy
wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglednieniem niepewnosci zwiazanef z pobieraniem prébek

Data wykonania sprawozdania
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REGON: 472262007 NIP; 725-00-26-702
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 695/2020-W-1

Zleceniodawca:

Urzad Gminy Swinice Warckie
ul. Szkolna 1
99-149 Swinice Warckie

Prébka pobrana przez:

Zleceniobiorce
Prébkobiorca: Jerzy Kamiriski

Adres pobrania prébki:
Piaski

Miejsce pobrania prébki:
SUW Piaski, studnia nr 1

Metoda pobrania prébki:

PN-ISO 5667-11:2017-10
PN-EN ISO 19458:2007 2 wyt. p.4.4.3,4.4.4,4.4.5 4.4.6 o

Rodzaj prébki:

Woda surowa
Prébka jednorazowa

Stan prébki:

Bez uwag
Data pobrania probki:
30.03.2020r.
Data rozpoczecia badan:
30.03.2020r.
Data zakonczenia badan: e —————
02.04.2020r.

Laboratorium posiada zgode Panstwowe
wod

: : go Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi na wykonywanie analiz
Y przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Decyzja PPiS-HK-4525.24.46.2019 AS 7 dnia 30 grudnia 2019,

A e

Sprawozdanie z badafi zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacj) oraz badan nieakredytowanych, Wyniki badan analit
charakter prébek nie ma mozliwosc powtérzenia badan na tym samym materiale. Bez pisemne) zgody .EKO-SERWIS™ S
tylko w catodci. Klient ma prawo zlozyé reklamacje na pismie w terminie 14 dni od olrzymania Spravsozdania z badan, La

po;erzta'l}a\czﬁmymfllg Hd:p@_t)l@e; idostarczonej przez Klienta.

yeznych odnosza sie wylacznie do badanych prébek, Ze wigledu na
prawozdanie z badan wraz z wynikami nie moze byc powielane 1naczey jak
boralorium nie ponosi odpowiedziatnosci za pobranie, lranspart i czystosc

Edycja 9 z dnia 08.08.2019r. strona 1 7 2




SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 695/2020-W-1

Wyniki badan

. ) Jednostka . . )
Lp. | Rodzaj oznaczenia oznaczenia Procedury badawcze Wynik Niepewno$é?
PN-EN ISO 7887:2012+
. / -
1. |Barwa mg Ap1:2015 metoda C <5
2. |Metnos¢ NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 11 21%
3. |pH - PN-EN ISO 10523:2012 7.3 +0,1
Przewodnoé¢ elektryczna pSicm . 0
4, wlasciwa w 2590 PN-EN 27888:1999 425 4%
5 | Zapach 3 PS-12 brak g
" | Metoda organoleptyczna. edycja 2 2 22.02.2013* NR
Smak ) PS-13
6. | Metoda organoleptyczna, edycja 2 2 22.02.2013* NR brak -
7. | Amonowy jon mg/l PN-ISO 7150-1:2002 0,53 29%
8. |Azotyny mg/l PN-EN 26777:1999 <0,023
PN-EN SO 9308-1:2014-
9. [Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | 12+ PN-EN (SO 9308- 0 -
1:2014-12A1:2017-04
PN-EN SO 9308-1:2014-
10. | Liczba Escherichia coli jtk/100ml 12+ PN-EN 1SO 9308- 0 -
1:2014-12 A1:2017-04
11, | Liczba Enterokokow itk/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 0 ;
katowych
Ogélnla liczba . .
12. mikroorganizmow w 22 °C jtk/1ml PN-EN 1SO 6222:2004 0 -

Znak < : dotyczy warto$ci parametru ponizej granicy oznaczalnosci. NR — metoda niereferencyjna, spoza zakresu decyzji PPiS;

* -badania nie objete zakresem akredytacji, laboratorium deklaruje spetnienie wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

2) Przy wynikach pomiaru podano niepewnosé. Niepewnoé¢ podana jako przedziat ufnosci na poziomie 95% prawdopodobienistwa,
przy wspotczynniku rozszerzenia k=2, z uwzglgdnieniem niepewnoéci zwigzanej z pobieraniem probek.

Parametr smaku nie zostat oznaczono, ze wzgledu na wynik ogdinej liczby baktgrii 220 jtk/1ml

i

Data wykonania sprawozdania Podpis;ﬁo;.c_‘ﬂ%y i?utoryzujqcej sprawozdanie
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